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Het doel van de test was het vergelijken van de thermische isolatie-eigenschappen van Aluthermo
Optima® thermisch-reflecterende isolatie t.o.v. een isolatie in 200mm minerale glaswol (A=
0,04W/m.K).

Om dit te bewerkstelligen, werd een op maat gefabriceerde behuizing gemaakt, die een dak voorstelde.
Deze werd afwisselend met beide materialen geisoleerd. Het binnenvolume van de geisoleerde
structuur werd via een tweevoudige convectieverwarming op een constante temperatuur van 21°C
gehouden, terwijl de gesimuleerde buitentemperatuur varieerde van -5°C tot 5°C, met verhogingen van
telkens 5°C. Tegelijk werd de binnentemperatuur in kaart gebracht door het gebruik van
thermokoppels, terwijl de energie die nodig was om de omgevingstemperatuur op 21°C te houden met
een specifieke DAQ-uitrusting geregistreerd werd.

Aluthermo Optima® Glaswol — 10,04

]
Meerlagen Homogeen, zonder
thermoreflecterend dampscherm
42 mm 200 mm (4x50mm)
Thermische geleiding A® - W/(m*K) 0,040 W/(m*K)

(1) Bepaald door fabrikanten
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Constructie van de structuur

Een enkele behuizing werd gebouwd met het oog op het vergelijken van de prestaties van Aluthermo
Quattro® tegenover 200mm dikke glaswolisolatie met een warmtegeleiding van 0,04 W/m.K. De
structuur was gemaakt uit timmerhout op een houten plank van 18mm dik. Het geheel werd
ondersteund door een 100mm dikke basis in polystyreen om warmteverlies via de bodem te vermijden.

De isolatiematerialen werden volgens de standaardprocedures aangebracht.

Nadat de isolatiematerialen werden aangebracht, werd de structuur met een namaakdak uit MDF-
platen bedekt. Het ontwerp van deze bedekking liet een luchtlaag van 40 mm tussen de
isolatiematerialen en de binnenwand van de dakconstructie toe.

Afbeelding 1 - CAD van de teststructuur

Afbeelding 2 — Houten basisstructuur en verwarmingssysteem
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Thermokoppels

Een totaal van 7 thermokoppels werden aan de binnenzijde van de structuur op verschillende hoogtes
en posities aangebracht. Het doel was de binnentemperatuurswisselingen en de mogelijke
lagenvorming op accurate wijze te registreren. Een bijkomend thermokoppel (voorgesteld als een rode
stip in de volgende afbeeldingen) werd als referentie voor de regelingseenheid voor het behoud van de
binnentemperatuur van 21°C voorbehouden.

De structuur was zodanig ontworpen dat er een luchtlaag van ongeveer 40 mm behouden werd tussen
het isolatiemateriaal en het namaakdak, zowel voor de glaswol als voor de Aluthermo Optima®. Dit
brengt met zich mee dat beide materialen op een verschillende wijze werden gepositioneerd. De
glaswol werd tussen de kepers geplaatst, terwijl de Aluthermo Optima® er bovenop werd gelegd.
Bijgevolg, nam het binnenvolume bij het gebruik van Aluthermo toe en de positie van de bovenste
thermokoppels kwam eveneens hoger te liggen.

De buitentemperatuur werd gemeten en gereguleerd met een gekalibreerde klimaatkamer.

Afbeelding 3 - Posities van de thermokoppels voor glaswol 10,04 — vooraanzicht

Afbeelding 4 - Posities van de thermokoppels voor Aluthermo Optima ® - vooraanzicht
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Afbeelding 5 - Posities van de thermokoppels — bovenaanzicht

Verwarmingssysteem

Het verwarmingssysteem bestaat uit twee elektrische weerstanden van 200W, elk aan zijn eigen
warmteverspreider gekoppeld. Deze opzet geeft hoofdzakelijk convectiewarmte.

Afbeelding 6 - Verwarmingssysteem
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DAQ System

Temperaturen

De temperaturen worden met gekalibreerde thermokoppels tot op een precisie van +/- 0,5°C
gemeten. De verwerving en de opslag van de temperatuursignalen werden via een National
Instruments systeem van een CompactDAQ en een hoge precisiethermokoppelkaart uitgevoerd.

Afbeelding 7 —National Instruments CompactDAQ-systeem

Elektrische waarden

De volgende waarden werden gemeten en geéxporteerd door een energie monitoring systeem van

Socomec Diris Ap met een frequentie van 5 Hz:

Spanning (accuraatheid 0,5%)
Stroom (accuraatheid 0,5%)

Sterkte (accuraatheid 1%)

Energie (klasse 1 volgens CElI 61036)

P whPR

Afbeelding 8 - Energiebewakingssysteem
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Isolatietechnieken

Glaswol

De isolatie met glasvezelwol werd uitgevoerd door het plaatsen van vier lagen van 50mm dikke
glaswol om een totale dikte van 200mm te bereiken. Daarbij werden touwen rond de structuur
gebonden om de stabiliteit van de isolatie tijdens de testperiode te waarborgen.

Afbeelding 9 - Structuur geisoleerd d.m.v. 4 lagen van 50mm glaswol 20,04

Aluthermo Optima®

De Aluthermo Optima® werd aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant. Tussen andere
criteria door, werd een overlappende afstand van minstens 100mm bewaard (top en zijdes, zie figuur
10).

Het isolatieblad werd aan de houten structuur vastgemaakt. De overlappende uiteinden werden met
Aluthermo® aluminium tape behouden.

Overlappingszones Afbeelding 10 - Isolatie d.m.v. Aluthermo Optima ©
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Afbeelding 11 - Structuur geisoleerd d.m.v. 1 laag Aluthermo Optima®

Eens het isolatiemateriaal netjes werd aangebracht, werd de geisoleerde structuur met het namaakdak
bedekt en in een klimaatkamer klimaatkast geplaatst.

Afbeelding 12 — Geisoleerde structuur bedekt met het namaakdak
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RESULTATEN

Voorafgaande metingen hebben aangetoond dat er een vaste toestand werd bereikt na ongeveer 5 uur.
Bijgevolg werd een stabilisatieperiode van minstens 8 uur in acht genomen alvorens de gegevens voor
de berekeningen werden verzameld.

De bekomen resultaten doorheen de verschillende proeven worden in de onderstaande tabel
voorgesteld. De gegevens worden gebruikt om de schijnbare warmte te berekenen die noodzakelijk is
om een binnentemperatuur van 21°C te behouden. Hierbij werd rekening gehouden met verschillen
zoals het volume van de binnenlucht en de waargenomen gemiddelde binnentemperatuur. De
specifieke schijnbare warmte ¢ werd berekend vanuit de vergelijking 1:

c=—= Vergelijking 1

Waarbij c gelijk is aan de specifieke schijnbare warmte die nodig is om de binnentemperatuur
van 21°C [kJ/kg°C] te behouden.

Q is de cumulatieve warmte-input van de verwarmer [kJ]
m is de luchtmassa [kg]
AT is de temperatuurgradiént [°C]

Aangezien de temperatuur in de dakconstructie stijgt van de bodem naar de top, is de gemiddelde
binnentemperatuur, voorgesteld in kolom 3, bereikt doorheen een integratieproces waarbij rekening
wordt gehouden met de verandering in de temperatuurstijging enerzijds en het verminderend volume
volgens de hoogte van het dak anderzijds.

De waarden, weergegeven in kolom 3 en 4 tonen aan dat er substantiéle verschillen zijn tussen de
gemiddelde binnentemperaturen bij respectievelijk Aluthermo Optima® en glaswol — waarbij de
gemiddelde binnentemperatuur voortdurend hoger was met Aluthermo Optima®. Hierbij moet worden
opgemerkt dat dit verschil vermindert naargelang de stijging van de buitentemperatuur.

De cumulatieve energie die tijdens de verwerving van de gegevens werd verbruikt, wordt
weergegeven in kolom 5 (Wh) en 6 (J).

Een constante luchtdichtheid van 1,204 kg/m3 wordt gebruikt voor de lucht aan de binnenzijde van de
structuur (kolom 7). Het volume aan lucht langs de binnenkant van de structuur wordt geschat in
kolom 8. De hogere dikte voor de glaswol en in vergelijking met Aluthermo Optima® wijst op een
kleiner luchtvolume in de proefstructuur. De hieruit voortvloeiende luchtmassa wordt in kolom 9
weergegeven.

De specifieke schijnbare warmte, c, berekend vanuit Vergelijking 1, wordt in kolom 10 weergegeven.

Het percentageverschil in specifieke warmte, weergegeven in kolom 11 wijst op het feit dat de
prestatie van Aluthermo Optima® 29% efficiénter is dan de glaswol bij -5°C en 0°C. Terwijl de test
met de hoogste buitentemperatuur van 5°C, is deze trend lichtjes lager en evolueert de relatieve
prestatie van Aluthermo Optima® naar 14%.
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BESLUITEN

Bij de temperatuursverandering van -5°C naar 5°C, is er, rekening houdend met het luchtvolume en de
temperatuurgradiénten binnenin de behuizing, met de Aluthermo Optima® heel wat minder warmte
nodig om de beoogde temperatuur van 21°C te behouden. Zelfs bij de hoogste testtemperatuur van 5°C
presteert Aluthermo Optima® 14% beter dan de 200mm dikke glaswol. Bij de koudere temperaturen
van 0°C en -5°C is het verschil zelfs groter en loopt het verschil op tot 29%.

De specifieke schijnbare warmte die werd berekend voor de Aluthermo Optima® bij -5°C, 0°C en 5°C
duidt met 7% aan dat het isolatiemateriaal een bijna constante prestatie bij de verschillende
temperaturen bewaard, terwijl een groter verschil wordt waargenomen voor glaswol en dit met een
maximum van 22%. Met andere woorden, Aluthermo Optima® vertoonde een constante en hogere
prestatie onder alle beoogde buitentemperaturen (-5; 0; +5°C). Daarentegen was de prestatie van de
200mm dikke glaswol afwisselend doorheen de 3 testtemperaturen. Dit resultaat kan eveneens op de
volgende grafiek worden afgelezen.
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